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1.  La situazione iniziale e le esigenze alla base dell’intervento 

 
L’Amm.ne Provinciale di Lecce, nell’ambito dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 

- “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE 

L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”, ha partecipato all’ “AVVISO PUBBLICO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. AOODGEFID N.13194 DEL 24 GIUGNO 2020 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, 

ottenendo il finanziamento per la realizzazione di “INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA DA 

REALIZZARE PRESSO GLI ISTITUTI” di proprietà. In particolare gli interventi, oggetto della 

presente relazione, verranno effettuati nelle scuole del distretto N. 5 SUD, e nello specifico, sugli 

edifici delle cittadine di ALESSANO e TRICASE. 

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver recepito le richieste e le proposte, provenienti dai 

Dirigenti Scolastici, del distretto 5 Sud, in merito a possibili interventi di adeguamento ed 

adattamento funzionale degli spazi scolastici a disposizione, al fine di ricavare nuove aule didattiche 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, ha incaricato, il sottoscritto, per la 

progettazione e la redazione degli elaborati tecnici, da porre a base di gara, delle opere ritenute 

necessarie. 
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2. Localizzazione degli interventi. 

 

Gli interventi verranno realizzati sugli edifici scolastici di seguito elencati: 

I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” sede centrale – Via Tagliamento n. 18 – Alessano (LE) 

 

 

Inquadramento territoriale – vista dall’alto 

 

 

I.I.S.S. Gaetano Salvemini – sede centrale 
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I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” succursale – Via Macurano – Alessano (LE) 

 

 

Inquadramento territoriale – vista dall’alto 

 

 

I.I.S.S. Gaetano Salvemini – succursale 
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO “G. Comi” – Via Marina Porto – Tricase (LE) 

 

 

Inquadramento territoriale – vista dall’alto 

 

 

Liceo Scientifico Sportivo G. Comi   

3. Normativa di riferimento 

 
Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le leggi ed i regolamenti in 

materia di appalti pubblici, urbanistica, sicurezza sul lavoro e tutela dei beni culturali, oltre alle 
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normative tecniche relative alla realizzazione ed al funzionamento degli impianti tecnologici ed a 

quelle inerenti il risparmio energetico. 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo alcune delle principali 

norme di riferimento: 

- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici; 

- Legge 14/06/2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca 

Cantieri); 

- D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii – Testo Unico dell’Edilizia; 

- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica” 

- D.M. 26/8/1992 ."Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"; 

- D.M. 14.01.2018 – Norme Tecniche sulle Costruzioni e Circolare esplicativa del 

C.S.LL.PP.  del 21/01/2019 n.7; 

- D.M. 22/01/2008 n. 37 e ss.mm.ii. – Regolamento recante disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

- Legge 09/01/1991 n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 

uso dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili (per gli artt. ancora 

in vigore); 

- D.Lgs 19/08/2005 n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia; 

- D.M. 26.06.2015 e ss.mm.ii. - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 

- D. Lgs 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- L.R. Puglia 03/11/2016 n. 30 – Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività 

naturale derivante dal gas “radon” in ambienti confinati 

- D. Lgs 09/04/2008 n. 81 – Norme in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R 26/08/1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia. 

- R.E.T.- Regolamento Edilizio Tipo – approvato dalla Regione Puglia con Delib. 1150/2019 

- Norma CEI 64/52. - Norma per l’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici. 

- Norma UNI 10339 - Impianti aeraulici a fini di benessere; 

 

 

 

A titolo indicativo, ma non esclusivo, indichiamo inoltre qui di seguito le principali norme UNI e 

CEI a cui si dovrà attenere (quando applicabili) nell'esecuzione delle opere: 

 

- Norma UNI 10840 "Luce ed illuminazione – Locali scolastici – Criteri generali per l'illuminazione artificiale e 

naturale" 
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- Norma UNI EN 1838 “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza” 

- Norma CEI 17-5 fasc. 4838 " interruttori automatici " 

- Norma CEI 17-48 fasc. 4375C "apparecchiature per bassa tensione ” 

- Norma CEI 20-38 fascicoli 1026 e 1459 " cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a basso sviluppo di 

fumi e gas tossici e corrosivi " 

- Norma CEI 23-3 fascicolo 5076C " interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici 

e similarI" 

- Norma CEI 23-18 fascicolo 5397 " interruttori differenziali per usi domestici e similari " 

- Norma CEI 23-32 fascicolo 3765 " sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso    portacavi 

e portapparecchi per soffitto e parete " 

- Norma CEI 23-42 fasc. 5397 " interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente " 

- Norma CEI 23-44 fasc. 5398 " interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente " 

- Norma CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7 fascicolo 1916- 1922 "impianti elettrici utilizzatori " 

- Norma CEI  64-12 fascicolo 2093 "guida all’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici a destinazione 

residenziale e similari" 

 
Anche se non successivamente richiamate, gli impianti dovranno essere sempre rispondenti alle 

suddette Leggi, norme e relative varianti. 

L'installatore è tenuto a rilasciare, a termine dei lavori, la dichiarazione di conformità ai sensi del 

D.M. n. 37 del 22.01.2008, utilizzando il modello previsto e completo della documentazione richiesta. 

Nella scelta dei materiali non univocamente specificati negli elaborati di gara si prescrive che: 

- tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici siano adatti all'ambiente a cui 

sono destinati e con caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 

termiche o dovute all'umidità, alle quali potrebbero essere esposti durante l'esercizio; 

- tutti i materiali dovranno avere dimensioni e caratteristiche tali da rispondere alle Norme CEI 

ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 

- particolare gli apparecchi ed i materiali per i quali prevista la concessione del Marchio Italiano 

di Qualità dovranno essere muniti del contrassegno IMQ; 

- per gli apparecchi ed i materiali per i quali non è prevista la concessione del marchio IMQ, 

l'installatore dovrà allegare alla dichiarazione di conformità dell'impianto, apposite 

dichiarazioni dei costruttori di tali apparecchi o materiali, attestanti la rispondenza di questi 

alle relative norme costruttive. A tale fine potrà essere utilizzato il modello raccomandato della 

Norma UNI CEI EN 45014. 

- In particolare, se in corso d’opera, dovesse rendersi necessaria la realizzazione di nuovi 

piccoli quadri elettrici secondari (quadri di comando della unità di ventilazione meccanica 

controllata) dovranno essere fornite dichiarazioni dei costruttori attestanti la conformità di tali 

componenti alla norma CEI 17.13/1ed eventuali varianti ed integrazioni. 
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-  

 

4. Descrizione degli interventi: caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da 

realizzare. 

 
Gli interventi proposti per l’adeguamento ed adattamento degli spazi, ambienti ed aule, negli edifici 

scolastici presi in considerazione, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono 

descritti di seguito e concordati, previo sopralluogo effettuato il giorno Lunedì 10.08.2020 con la 

presenza congiunta della Dirigente dell’Istituto di Alessano e la Segretaria Didattica del Liceo di 

Tricase 

 

a) I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” sede centrale – Via Tagliamento n. 18 – Alessano (LE). 

 

Nell’aula magna, posta al piano inferiore – non si considera seminterrato per la presenza di uno 

scavo di sbancamento realizzato attorno all’intero plesso e che parte dal piano di calpestio delle aule 

già esistenti – verranno realizzate, attraverso la separazione con tramezzature in cartongesso 

fonoassorbente due spazi pluriuso per attività didattiche e laboratoriali. 

Oltre alla realizzazione di queste nuove tramezzature, facilmente amovibili, una volta passata 

l’emergenza da COVID-19, si provvederà al risanamento degli spazi realizzati.  

Nell’aula magna, infatti sono presenti sia fenomeni di infiltrazioni dal soffitto, che, ben più evidenti, 

fenomeni di umidità di risalita. 

 

 

Infiltrazioni di piovane dal soffitto 

 

Per eliminare le infiltrazioni verrà rimossa e sostituita la guina impermeabilizzante, ormai 

visibilmente deteriorata, presente sul terrazzo di estradosso dell’aula magna, 
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Su alcune pareti esterne si notano efflorescenze ed alghe come anche si evidenzia la presenza di 

sali sulle pavimentazioni. Questi fenomeni, dovuti ad una scarsa efficacia del vespaio di sottofondo, 

consigliano di intervenire rimuovendo l’intonaco deteriorato, per un’altezza maggiore a quella della 

risalita, per realizzare un nuovo intonaco di tipo macro poroso deumidificante.  

 

 

Fenomeni di umidità di risalita sui muri perimetrali 

 

Inoltre verranno installate, entro apposito controsoffitto, n.2 unità di ventilazione meccanica 

controllata, adeguatamente dimensionate, in modo da realizzare i ricambi d’aria necessari a 

garantire un maggiore salubrità degli ambienti di studio. 

 

Il dimensionamento della portata d’aria di 

ricambio è stato realizzato in base alla 

previsione del numero di persone possibili in 

ogni singolo ambiente e in base alla 

dimensione del locale interessato. Si tratta di un 

ricambio d’aria con recupero del calore in essa 

contenuta. 

I recuperatori di calore progettati consentono un ricambio d’aria pari a circa 1500 m3/h che 

corrispondono a circa 7 vol/h considerando gli ambienti adibiti ad aule. 

 

Caratteristiche dei recuperatori di calore 
Recuperatori di calore di tipo statico ad alto rendimento con flussi in controcorrente, costituito da 

fogli piani di carta speciale. Questo particolare materiale consente uno scambio termico di tipo “totale” 
in quanto si recuperano sia il calore sensibile che il calore latente (umidità) con efficienza fino al 77% 
sulla temperatura e al 63% sull’entalpia, con rendimenti elevati anche nel periodo estivo. I flussi d’ aria 
sono mantenuti separati da apposita sigillatura. 
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I ventilatori delle unità adottano motori di tipo "brushless DC" che consentono di ottenere efficienze 

più elevate rispetto ai motori standard. 
Funzione free-cooling automatica. 
Efficace filtrazione dell’aria trattata. 
Controllore remoto con le funzioni on/off, selezione velocità, temporizzatore settimanale 

programmabile. Adatto per installazione a parete su scatole elettriche “502” (2 moduli). Telecomando 
a raggi infrarossi 

 

 
 

Le reti di distribuzione e ripresa dell’aria saranno realizzate con tubazioni flessibili in alluminio con 

tessuto microforato e fonoassorbente con u isolamento in fibra di vetro con spessore 25 mm. 

Il diametro delle tubazioni varia a seconda della portata d’aria prevista nel tratto.  

I terminali di erogazione sono costituiti da plenum in acciaio zincato con attacco posteriore o 

laterale e bocchette di mandata e di ritorno rettangolari con doppie lamelle orientabili.  

 

Per migliorare le condizioni di salubrità delle due aule già presenti a piano, si provvederà ad 

installare n.2 ulteriori unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore, in 

apposito controsoffitto, all’interno del corridoio sul quale si attestano i due vani presi in 

considerazione. 

Infine, oltre a provvedere alla sostituzione di parte degli organi illuminanti presenti, con nuovi con 

tecnologia LED e più efficienti, si interverrà sui servizi igienici presenti ed in stato di degrado 

sostituendo le porte, i sanitari, le pavimentazioni ed i rivestimenti esistenti.  
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Servizi igienici di piano da ristrutturare integralmente 

 

Al piano primo dell’ I.I.S.S. Gaetano Salvemini verrà realizzata, all’interno della aula multimediale 

ed al fine di ottenere due nuove aule, una separazione con una parete mobile insonorizzata con 

sistema di raccolta “a libro” su parete  e scorrimento su mono-carrello. 

 

 

Parete insonorizzata mobile 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati planimetrici allegati (ALLEGATI NN. 1, 2 e 3) 
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b) I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” succursale – Via Macurano – Alessano (LE) 

 

All’interno della sede succursale dell’Istituto si provvederà a ricavare un’aula più grande, a piano 

terra, dalla demolizione del tramezzo di separazione esistente tra la sala docenti ed una piccola aula 

didattica.  

Anche a piano primo verrà demolito un tramezzo di separazione tra due aule per ottenere uno 

spazio maggiore in modo da poter eseguire maggiore distanziamento tra gli studenti. 

Verranno ovviamente ripristinate tutte le utenze elettriche e di trasmissione dei dati presenti, si 

procederà con la tinteggiatura, con pittura lavabile, delle pareti delle nuove aule ottenute, si 

provvederà a sostituire i sistemi di ombreggiamento presenti e visibilmente danneggiati 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati planimetrici allegati (ALLEGATO N. 4 e 5) 

 

c) LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO “G. Comi” – Via Marina Porto – Tricase (LE) 

 

Gli interventi da realizzare all’interno del Liceo Scientifico Sportivo di Tricase consistono in: 

- realizzazione di tramezzatura in cartongesso fonoassorbente per la divisione dell’aula di 

disegno, presente a piano primo, al fine di ricavare due nuove aule; 

- schermatura con grata di protezione, in ferro zincato, delle finestre delle due nuove aule e dei 

parapetti di piano primo dei vani scala antincendio denominati A-B-C-D-E. 

- adeguamento, agli standard normativi, dello spogliatoio maschile per la realizzazione di una 

aula didattica (ingrandimento della superficie aero-illuminante, implementazione degli organi 

illuminanti) 

- realizzazione di una scala di accesso alla rampa di servizio della palestra, al fine di ridurre lo 

spazio di percorrenza all’esterno degli studenti. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati planimetrici allegati (ALLEGATI N. 6 e 7) 

 

 

Lecce, agosto 2020       ing. Fabrizio BERGAMO 
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